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Na podlagi 35. ¢lena Zakona o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS, §t. 3/2007-UPB1, 9/2011) ter
2. &lena Pravilnika o pozarnem redu (Ur.l. RS, §t. 52/2007, 34/2011, 101/2011), je zastopnik
Ob¢ine Horjul, Obginski trg 1, 1354 Horjul, dologil ta pozarni red.
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1. OSNOVNI PODATKI

Narocnik:

Objekti / prostori:

Vrsta nacrta, elaborata:

St. naérta, elaborata:

lzdelal:

Podjetje:

Zig podjetja:

Odgovorni predstavnik podjetja:

Datum:

Varstvo pri delu:

meritve mikroklime, hrupa, zapradenosti, osvetlitve,
kemijske Skodljivosti, pregled strojev, poucevanje,
izdelava elaboratov VPD, izdelava varnostnih nartov,
izvajanje strokovnih nalog po pogodbi

PoZarno varstvo:

poutevanje, izdelava poZamnih redov,
izdelava Studij PV, strokovne naloge
PV, pregled gasilnikov in pregledi
hidrantov, pregled zaklonis&

OBCINA HORJUL
Obéinski trg 1, 1354 Horjul

SPORTNA DVORANA PRI OS HORJUL
Solska ulica 44, 1354 Horjul

POZARNI RED

PV 281}'12-09D7~

POBSVREKA 3. 1356 -'

mag. Lovro Mrak, u.d.v.i.

December 2012

Varstvo okolja: Trgovina:

meritve hrupa v okolju, izdelava Osebna zaslitna sredstva, gasilska
presoje vpliva na okolje, meritve oprema, $portna oblacila, oblatila za prosti
emisij v okolje [

Stran 2 od 34



3 3 3 LEJ —J [ o



2. KAZALO
1. OSNOVNI PODATKL.....cocsonuinisisivcisissinisrinisossanimissssssionsssiivomssiis st ieimvs v o b o s voin oo s 2
2. FEATIAT ) ... snsonansiennessrasssasinstiizssbe i s R R R R R T RaTRs RS 3
3. OBMOCJTE UPORABE ......c.oooiiieemeneeesessssresessssssssssssssssssasstssssossstssssssssssssssssssssssssssosssassssssssssasses 5
4. SPLOSNE DOLOCBE ....ceueeeseessecsssssssssssssessssssssssssassassssssssasssssssssssssssssssssssassassasssssessassassasssns 6
5. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM ....uoeeeeeereserecesesesssssssssssssssnenssasssssssssessnsens 6
5.1. ZASTOPNIK = UPRAVNIK ....eeeieeiiieieeeeeeieetaeteeeeeeeaeesseeesesaesesamasaneeseseasasanssseesnantessssesmtesebesesesesabnsnsesseniainrns 6
5.2. ODGOVORNA OSEBA ZA GASENJE ZACETNIH POZAROV IN 1ZVAJANJE EVAKUACUE ..cooovviiiiiiiiinieinenn, 7
53 ODGOVORNE OSEBE NAJEMNIKOV PROSTOROV ....coiiiieeieieeeeeeeeeeeiee e eemtaiteesesetasnteeeeeeeammtmseeeesaeenrnnes 8
5.4. PEDAGOSKI DELAVCT (ZAPOSLENL) .....euvteeietieettetie et steeeteestesee et eseeseeteesseetsensesessssessesasseissebeesbeenbaens 8
5.5. UPORABNIKIT OBMOUCTA ..ot e e et s e s ettt e e et e e ths e s e e tab e e eane e e ebaeaeeiabesseetbaaensneesas 9
S50, SODISKOVALEE T SIPANEE. oo siosnvssinnis vbmimss ssnssmusssumssssi s wssb s sossis s K6y Fias Ko 14 Ny NN A4S RSSO S LR HRS S S 82 AR 9
5.6. 1ZVAJALCI INVESTICUUSKIH TER REDNIH IN OBCASNIH VZDRZEVALNIH DEL .....covviiiiiiiniienineesreereesnnns 9
6. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM......ccooniviiiismirissssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssess 10
6.1. S PRI SN Dt 0o soa Bl b e o e o sy 8 A K 0 M S s S A 10
6.2. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM, KI JIH ZAHTEVAJO DELOVNE RAZMERE .....c.cccoiiiiiieiirc e e 10
6.2.1.  Izvajanje ukrepov iz varstva pred poZarom za zaposSIEne ...............cvvevviciiiiciiicniniiiesinie, 10
G0, (Erepoveditl e e b A e Bl A e BB BN s Do MYl B AN e BB b B ol 10
0:2'3:. : Zogolavlian]eiCISlOCE .ttt sheisidotesiiasbols i el ke bo et ety 11
6.2.4.  Uporaba odprtega 0gnja — POZAFAA SIFAZG ..........cc.ocoieitiiiieieeie e 11
6.2.5.  Uporaba elektricnih grelnikov in Kuhalnikov.................ccooiiiiiiiiiiiic e 11
6.3. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM, KI JIH ZAHTEVAJO DELOVNE RAZMERE ZA OBISKOVALCE IN
23 H o) 70 S S S o SO B SR P N0 NP O T S S S S o O SR S 11
O3 L. HEBLODNVOBICKL ccsisioss e smsrvmmnensssimshoms sy sbsmmnsms s s vea s xumsa fud s suans bos s hadistemmas s st 11
0:3.2; 1 Evajaniedels s oci ottt e b ek bbb e ke s ey bt S et ai 12
0.3.3. NOUGITE SHOVL....viveescnmssssssussmssnsonsnsnsnesmmns ssm sy s s s sss s s sases me s 5 soss ossss s snss sasaanssssns sy mases msnssnpassmnnes 12
7. - UKREPI ZARADI NEVARD}OSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH ODPADKOV,
ELEKTRICNIH IN DRUGIH VIROV VZIG A ....coicviorieeerreesssreersssssessssssseessssssssssssssssssesssnsssssssssessssassessssssssses 12
7.1. UKREPI V POZARNO NEVARNIH PROSTORIH ......ooeieaiee et e et s eae e svanaesennes 12
7.1.1. Ukrepi v prostoru StrojRica PrezZFACEVANJE ...........c.ccooueoiieieieeeeeeee ettt 12
7.1.2.  Ukrepiv prostoru z razsmernili in DC elektro omarica.................ccocoeooiiviiiiiiiiiiiiiiceeee 12
7.2. OSTALI UKREPI VARSTVA PRED POZAROM . ....cviieiiitieeeeitieeeeeiiesiesteeeeeasssiseseteeesesssaaseessssesesasesasnses 12
7.2.1. Orodja, priprave il BOPFAVE ........cocoueiiieieie ettt ettt ettt e ettt b e en e ane e enes 12
7.2.2.  Elektricne naprave, elektroinstalacija, elektricni prikljucki in ozemljitve...........cc..ccoocooveeninenn. I3
8. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE ZA NEMOTEN POTEK
DELA 1Z POZARNO OGROZENIH PROSTOROYV .....cociiriiiineensssnsesssssessssssmssssassssssesssssasssssssssssssasssssasases 13
9, UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO.....cccccornvinneerrnecsnesssnsssns 14
10. PODATKI O PREDVIDENEM STEVILU UPORABNIKOV...comnoeeeieeeeeeesteeeeeessneseseeessasnsens 14
11. OPREMA, NAPRAVE IN DRUGA SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POZAROM.......... 15
11.1. CFASTINIECL <5550 svswsvacascns vict sumsvad v onsvs s s voain 545 Sabw0 455954 V995 V58 P40 SE 4754 s T4 FOVERTS FEHH04 HBAVTRSVHINS S VH oo oV a TR ST ST aN oS 15
L2 HIDRAN TN OMREZIE o risseswivinssinsssnnions b s ormenysbedsvmnsssmelssarmn ropst s e mandoldmmtsori 15
11.3. SISTEM AKTIVNE POZARNE ZASCITE 1..ooviiiiiioiie et ettt s s es s e sas s iae s s sesaesinne s 16
11.4. STRELOVODNE, ELEKTRICNE IN DRUGE INSTALACITE ...vviiitieiecieeeeecaieeeeasessaaassasaesseiasseessasaseinnseens 16
11.5. INACRTI EVAKUACIIE ... itieeeetttie i eettiessiatteeesasaessbasassessssssssanssssasssssasssssssssaesasssssasssssesasasssssssasssaresssasase 16
11.6. POZARNENACRT: ... chommmsssisnmbuesssovsivmkasossdmimsimsimsbemsssioardmgosistomsyimsisbssdanm s e 16
11.7. OPOZORILNI NAPIST IN OZNAKE ..0.eeivviiievstieeiersteesissssesaisssesessessssonssssssssssssssssssesssasasssssersssssssssssssasess 16
12. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POZARA .....eeeeeeeereesceseeeesessemsassnsnns 17
13. NACIN POUCEVANJA IN USPOSABLIANTA......uoeteeeeeeeesesesssesessssssssssssssssssssessssssssnsessassssees 18
13.1 USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POZAROM.....occiiiiiiiiiiiiiiiiiie et e eeciie et eeesse s sinas 18
13.2 USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB ZA GASENJE ZACETNIH POZAROV IN IZVAJANIE EVAKUACIJE... 18

Stran 3 od 34






13:3:

14.
15.

13.1.
15.2.

15.3.

15.4.
15.5.
15.6.

15.7
15.8
15.9

15.6.1.
15.6.2.
15.6.3.
15.6.4.
15.6.5.
15.6.6.

15.10.

15.1

iks

1512,

USPOSABLIANJE ZA IZVAJANIE EVAKUACHE .cveeteee oo oot 19
PODPISI ODGOVORNIH OSEB......ouoireenrerererisssssssessssssssessssssssnsssesesesssssesssssssesssssssesssmsesessssns 19
BRIIENGEL . . nsercsnsisenifoontdrnvioniiuesbornbeotybtyibriabvicin bl iimleerot et oot sl b st 20
KONTAKTNI PODATKI OSEB S POSEBNIMI ZADOLZITVAMI IN POOBLASTILI.............. 21
KONTAKTNI PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA ZACETNO GASENJE IN
IZVAJANIE EVAKUACITE. ..ot e oot s e e 21
KONTAKTNI PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH NAJEMNIKOV PROSTOROV TER
POTRDITEV SPREJEMA POZARNEGA REDA .......oo oo 22
IZVLECEK POZARNEGAREIIA .. bevtionsvbmbonis s sovesssiuietunesbebusisbotiamsassssss ssssiveess s stsbosesnissas 23
NAVODILA ZAPOSAMEZNIKE ....c.ooeoeeee oo 24
EVIDENCNI LISTI O REDNEM VZDRZEVANJU, PREGLEDIH, PREIZKUSIH TER
SERVISIRANIU OPREME, NAPRAV ...t 25
EVIDENCNI LIST O PREGLEDIH GASILNIH APARATOV ..o 26
EVIDENCNI LIST O PREGLEDIH HIDRANTOV ... 26
EVIDENCNI LIST O PREGLEDIH IN MERITVAH ELEKTRICNE NAPELJAVE.................. 27
EVIDENCNI LIST O PREGLEDIH STRELOVODNE NAPELJAVE NA OBJEKTIH .............. 27
EVIDENCNI LIST O PERIODICNIH PREGLEDIH VARNOSTNE RAZSVETLJAVE............. 28
EVIDENCNI LIST O FUNCIONALNIH PREIZKUSIH VARNOSTNE RAZSVETLJAVE.... ... 28
EVIDENCNI LIST O USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POZAROM.....29
EVIDENCNI LIST O SEZNANJENOSTI ZAPOSLENIH S POZARNIM REDOM ..o 30
EVIDENCNI LIST O POZARIH, EKSPLOZIJAH, GASILSKIH INTERVENCUAH ..o 31
KONTROENTTISTL ..ot o snsbogsmomsobeibosmesestssbersssbe oo titassseasobvaevissess s hostssebiisp oo v 32
OPOMNIK ZA POZARNO STRAZO PRI VARJENJU, UPORABI ODPRTEGA PLAMENA ALI
ORODIJA, KIPOVZROCA ISKRENJE IN SEGREVANIE ..o 34
DOVOLILNICA ZA VARJENJE, PLAMENSKO VARJENJE, LOTANJE IN DELO Z
ORODIJEM, KI PRI UPORABI POVZROCA ISKRENJE IN SEGREVANIE oo 34

Stran 4 od 34






3. OBMOCJE UPORABE

Ta pozarni red velja in se uporablja kot skupni pozarni red za vse poslovne subjekte v
objektu SPORTNA DVORANA PRI OS HORJUL (v nadaljevanju Sportna dvorana), ki se
nahaja na naslovu Solska ulica 44, 1354 Horjul.

Sportna dvorana je v ¢asu obratovanja osnovne $ole Horjul, dnevno do 16 ure v uporabi
osnovne Sole. Ostale dni in v ¢asu po 16 uri je $portna dvorana oz. $portne povrsine v
dvorani, so na razpolago drustvom, klubom, podjetiem in s.p-jem, ki se ukvarjajo s $portno
dejavnostjo in uporabljajo Sportno dvorano kot najemniki Sportnih povrsin.

Tlorisna velikost objekta znasa 1194,39 m?. Visina objekta do venca 7,44 m. Kota slemena je
12,54 m nad terenom.

Sportna dvorana zajema:

Prostor: PRITLICJE
vetrolov vratarnica
umazani hodnik

garderoba

cisti hodnik
kabinet ucitelji
garderoba ucitelji

Cistila
dvorana

shramba Sportnega orodja

strojnica prezracevanje

shramba Sportnega orodja

Prostor: NADSTROPJE

hodnik stopnisce

mala telovadnica

mala telovadnica

WC Zenske

WC invalidi

WC moski

Hodnik, fiksne tribune

Reporterji (komandna soba soncne elektrarne)

veltrolov
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4. SPLOSNE DOLOCBE

Po tem pozarnem redu se morajo ravnati vsi, ki se zadrzujejo v obravnavanih prostorih
(zaposleni, pedagosko osebje, ucenci in drugi slusatelji, obiskovalci, stranke).

S tem pozarnim redom se morajo seznaniti tudi ostali uporabniki obravnavanih prostorov.
Seznanitev s Pozarnim redom se dokumentira s podpisom odgovorne osebe posameznega
uporabnika v prilogah tega pozarnega reda.

V primeru, da ima posamezni uporabnik dela objekta specificne poZarno varnostne
postopke, je dolzan izdelati lasten pozarni red in v njem opredeliti specifiCnosti varstva pred
pozarom glede na postopke in dejavnost. Lasten pozarni red je dolzan izrociti tudi glavni
odgovorni osebi, ki da soglasje k reditvam vodenja podrocja varstva pred pozarom.

Ta dopolnitev k poZarnemu redu skupaj s poZarnim redom predstavljata osnovo in temel;
zagotavljanja varstva pred pozZarom v obravnavanih izcbrazevalnih prostorih.

5. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM

Za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom skrbi zastopnik, kakor tudi vsi zaposleni delavci
oziroma uporabniki in najemniki obravnavanih prostorov v skladu z dolodili tega pozarnega
reda, preadpisi s tega podrocja in obveznostmi, ki jih imajo v skladu s pogodbo ¢ zaposlitvi.

Varstvo pred pozZarom se izvaja skladno z Zakonom o varstvu pred poZarom, Pravilnikom o
pozarnem redu, tem Pozarnim redom, ter drugimi predpisi in tehniénimi normativi ter
internimi navoedili. UresniCujejo ga:

s Zastopnik - upravnik (Zupan obcine, ravnatelj Sole)
Odgovorne osebe za gasenje zacetnih poZarov in izvajanje evakuacije (hidnik in tajnica
OS Horjul — zadolZena za izvajanje nalog po tem pozarnem redu do 16 ure)
» Pedagosdki delavci — zaposleni (zadolZeni za izvajanje nalog po tem poZarnem redu do 16
ure)
» Uporabniki obmogja
o Ucenci ter drugi slusatelji, obiskovalci in stranke
o lzvajalci investicijskih ter rednih in ob&asnih vzdrzevalnih del

5.1. Zastopnik - upravnik

Dolznosti zastopnika oz. z njegove strani poobladéene osebe za posamezna dejanja v zvezi
s pozarnim redom so:

» organizira varstvo pred pozarom v skladu z zakonodajo in poveze sistem varstva pred
pozarom v funkcionalno celoto,

» zagotavlja potrebno organizacijo varstva pred pozarom, strokovne delavce in potrebna
finanéna sredstva za izvr$evanje nalog varstva pred pozarom,

» zagotavlja izvajanje strokovnih nalog doloéenih v tem poZarnem redu,

» zagotavlja izvajanje potrebnih pozarno varnostnih ukrepov in koordinacijo dela v skladu z
dologili tega pozarnega reda ter zakonskih dolocil,

» pooblasCa odgovorne osebe s podro¢ja varstva pred pozarom,
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e zagotavlja vkljuevanje zahtev varstva pred pozarom v pogodbe, dogovore o izvajanju
pozarno nevarnih del v objektu s strani zunanjih izvajalcev,

e pripravo preventivnih pozarno varnostnih ukrepov pred uvedbo novih delovnih procesov,
pred uporabo novih delovnih postopkov ali opreme oz. pred uporabo pozarno nevarnih
snovi ter pridobitev podatkov in potrebnih listin v zvezi s tem,
zagotovi izdelavo poZarnega reda in ustreznih prilog

¢ sodeluje pri preventivnih pregledih Indpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrec¢ami, in organizira odpravo ugotovljenih pomanikljivosti,

e seznani zunanjo sluzbo za varstvo pred pozarom z nacrtovanimi spremembami, ki lahko
vplivajo na pozarno varnost,

* varno zaustavi delovni proces, ¢e niso zagotovljeni vsi poZarno varnostni pogoji.

e zaposlene oziroma pedagoske delavce seznani s predpisi in ukrepi varstva pred
poZarom, z nevarnostjo nastanka pozara ter organizacijo in izvajanjem varstva pred
pozarom,

e izvaja vse ukrepe varstva pred pozarom, ki so doloéeni s predpisi, splo$nimi akti in sklepi
ustanove

* opozori vsakogar na ravnanje oziroma dejanje, ki ni v skladu s poZarnim varstvom,

* seznani vse uporabnike objekta z vsebino tega PoZarnega reda,

e jzvaja obCasne kontrole stanja pozarne varnosti v objektu,

¢ izvaja kontrolo spostovanja ukrepov varstva pred pozarom in izdaja dovolilnice za
izvajanje vrocih del v obravnavanih prostorih,

Za varstvo pred pozarom so lahko imenovane strokovne osebe, ki izpolnjujejo zakonsko
predpisane zahteve.

5.2. Odgovorna oseba za gasSenje zacetnih pozarov in izvajanje
evakuacije

Naloge odgovorne osebe za gasenje zacetnih pozarov in izvajanje evakuacije so predvsem:

» udeleZevati se organiziranega usposabljanja za gasenje zacetnih pozarov in za izvajanje
evakuacije iz objekta ob poZaru,

» razumeti in poznati nastanek in razvoj priCakovanih pozarov v enoti, za katerega je oseba

odgovorna,

o svetovati zaposlenim, kako delati varno in kako preventivno preprecevati nastanek
pozarov,

e poznati delovanje in uporabo vseh gasilnih sredstev in opreme na svojem delovnem
mestu,

¢ poznati evakuacijske poti, skrbeti za njihovo prehodnost in o tem obvescati in opozarjati
odgovorno osebo in zaposlene,

e v zacCetni fazi razvoja pozara je dolzan strokovno pristopiti in prieti z gasenjem,

e v primeru poZara, ki ga ne zmore pogasiti, obvestiti center za obvescanje ter organizirati
in izvesti evakuacijo zaposlenih ter obiskovalcev ali strank iz objekta na varno lokacijo
(zbirno mesto),

e odstraniti ugotovljeno nevarnost za nastanek pozara in v primeru nastanka poZara
ukrepati v skladu s pozarnim redom in navodili za primer pozara,

¢ voditi evidenco o osebah, ki so v ¢asu evakuacije ostale v prostorih objekta,

e nuditi vse pomembne informacije gasilcem oziroma reSevalcem, ki jih ti potrebujejo za
ucinkovito in varno gasenje z najmanj povzrocene dodatne $kode po pozaru,

e opozoriti druge delavce na nevarnost poZara zaradi nepravilnega dela, kajenja ali
nespostovanja drugih doloéil poZzarnega varstva,
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* po uporabi gasilnih sredstev, ki so bila uporabljena, obvesti vodstvo ali drugo odgovorno
osebo,

» sodelovati pri podajanju izjave o vzroku, pricetku in poteku poZara zato zadolzenim
sluzbam in organom,

» druge naloge glede na vrsto in namembnost objekta.

5.3. Odgovorne osebe najemnikov prostorov

Pravica in dolZnost vsakega najemnika prostorov (Sportnih povrsin) v zvezi z varstvom
pred pozarom je, da preventivno uresniuje vse prepise s podrocja varstva pred poZarom
zlasti s tem, da:

e se seznani s predpisi in ukrepi varstva pred pozarom, z nevarnostjo nastanka pozara ter
organizacijo in izvajanjem varstva pred pozarom,

e izvaja vse ukrepe varstva pred pozarom, ki so dolo€eni s predpisi, splosnimi akti, tem
pozarnim redom,

» lastne aktivnosti v poslovnem objektu izvaja tako, da ne povzro¢a nastanek poZzara in da
zapusti svoje prostore v tak$nem stanju, da ni moZen nastanek pozara,

» ne odlaga kosovni material v skupnih prostorih (hodniki, garderobe, parkirisca,...),

o opozori vsakogar na ravnanje oziroma dejanje, ki ni v skladu s poZarnim varstvom,

e obvesti hidnika ali upravnika poslovnega objekta o vsaki pomanjkijivosti in o vsakem
pojavu, ki lahko ogrozi pozarno varnost,

e v primeru pozara ali nevarnosti za poZar takoj obvesti Center za obveSCanje na tel.
Stevilko 112

» po svojih moéeh sodeluje pri gasenju, reevanju, prvi pomoci in evakuaciji v primeru
pozara ali druge nesrece, ¢e s tem ne ogroza lastnega zivljenja in zdravja,

s skrbi za &istoéo prostorov ter zagotavlja, da prehodi, dostopi, hodniki in stopni$¢a niso
zaloZeni z materialom in predmeti,

» da je po zapustitvi poslovnih prostorov ter skupnih prostorov etazi izkljuCen vsak element
ali pojav, ki je lahko povzroditelj ali vzrok nastanka poZara,

e da spoétuje prepoved kajenja na skupnih povrsinah poslovnega objekta,

s ne vnasa lahko vnetljivih snovi v poslovni objekt (izjemoma ob izvajanju vzdrzevalnih in
adaptacijskih del — obvestiti upravnika ali hiSnika),

e se seznani z vsebino poZarnega reda ter klju¢no vsebino — izvleCkom poZarnega reda.
namensko in strokovno uporablja vsa tehni¢na sredstva za gasdenje in reSevanje,

» &e uporabi gasilno sredstvo oz. opazi, da je bilo le-to uporabljeno, mora o tem obvestiti
hisnika ali upravnika poslovnega objekta

5.4. Pedagoski delavci (zaposleni)

Pedagoski delavci (zaposleni) imajo naslednje naloge:

s se seznanijo s predpisi in ukrepi varstva pred pozarom, z nevarnostjo nastanka pozara
ter organizacijo in izvajanjem varstva pred pozarom,

s izvajajo vse ukrepe varstva pred pozarom, ki so dologeni s predpisi, sploSnimi akti, sklepi
ustanove ali navodili vodstva izobraZevalne ustanove,

s skrbijo za nemoten potek izvajanja izobrazevalnega dela in hkrati skrbijo, da ne pride do
nevarnosti pozara v prostoru, kjer se nahajajo ali ga ob&asno uporabljajo,

s skrbijo da se kemikalije, ostale nevarne in gorljive snovi ustrezno shranjujejo, da koliCina
snovi ne presega dnevne porabe in da se pri uporabi upostevajo vsi pozarnovarnostni
ukrepi,
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» zagotovijo, da je po kon€ani uporabi izobraZevalnih prostorov izklju¢en vsak element ali
pojav, ki je lahko povzrocitelj ali vzrok nastanka pozara, (izklopljene vse elektro naprave,
ki niso nujne za delovanje, primerno shranjene kemikalije in gorljive snovi,...)

¢ rokujejo z lahko vnetljivimi snovmi skladno z veljavnimi predpisi,

e Vv primeru manjSega pozara pricnejo z gasenjem in obvestijo vodstvo izobraZevalne
ustanove

e po obvestilu (znaku za nevarnost oziroma ob opazenem pozaru) pricnejo z evakuacuo
Studentov in vseh prisotnih v objektu

e opozorijo vsakogar na ravnanje oziroma dejanje, ki ni v skladu s poZarnim varstvom,

» obvestijo vodstvo o vsaki pomanikljivosti in o vsakem pojavu, ki lahko ogrozi poZarno
varnost,

o sodelujejo pri gasenju, resevanju, prvi pomoc¢i in evakuaciji v primeru pozara ali druge
nesrece,

o skrbijo za CistoCo izobrazevalnih prostorov ter skrbijo, da prehodi, dostopi, hodniki in
stopnidca niso zaloZeni z materialom in predmeti,

e se udelezujejo organiziranega usposabljanja s podroc¢ja varstva pred poZarom,

¢ namensko in strokovno uporabljajo vsa tehni¢na sredstva za gasenje in reSevanje,

v izobrazevalnih prostorih poznajo vsa gasilna sredstva in opremo ter jo znajo tudi
uporabljati,

e Ce je bilo uporabljeno gasilno sredstvo oz. opazijo, da je bilo uporabljeno, morajo o tem
obvestiti vodstvo.

5.5. Uporabniki obmocja

5.5.1. Obiskovalci in stranke

Obiskovalci in stranke skrbijo za varstvo pred poZarom na obmodjih tako da:

e se ne zadrzujejo v delih objekta, ki ni namenjen obiskovalcem in strankam,
e upostevajo vse oznake za evakuacijo in umik v primeru pozara,

* upostevajo vsa opozorila in navodila zaposlenih delavcev v objektu,

» upostevajo opozorila in oznake o prepovedi kajenja,

v objektih ne uporabljajo nevarne in vnetljive snovi,

ne zasedajo zasilnih izhodov, evakuacijskih poti, stopnis¢ ipd,

s svojimi vozili ne zaparkirajo evakuacijskih ali intervencijskih poti,

v primeru poZara se odstranijo iz objekta.

e o o

5.6. lzvajalci investicijskih ter rednih in ob¢asnih vzdrzevalnih del

lzvajalci investicijskih ter rednih in vzdrzevalnih del so dolzni:

e podpisati skupne varstvene ukrepe in normative na obmocdju objekta, v kolikor je to
potrebno,

e izvajati in upostevati vse dolotbe Zakona o varstvu pred pozarom, tega Pozarnega reda
ter dolocbe Skupnih varstvenih ukrepov in normativov,

o pred zaCetkom del zagotoviti vse preventivne pozarnovarnostne ukrepe, pridobiti
dovoljenje narocnika za izvajanje del,

* narocniku dostaviti dokazila o opravijenem preizkusu znanja iz varstva pred pozarom,

e med delom izvajati vse pozarno varnostne ukrepe vkljuéno s pozarno strazo,

» predhodno obvestiti vodstvo ali pooblaséeno sluzbo za varstvo pred pozarom o vrocih
delih, ki lahko povzrocijo nastanek pozara ter organizirati pozarno strazo.
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6. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

Zastopnik je odgovoren za zagotavljanje varnosti ljudi in premozZenja ter za preprecevanje
nastanka pozara, doloca preventivne ukrepe varstva pred pozarom, ki zmanjSujejo pozarno
tveganje. Ob tem pa doloa tudi naline izvajanja teh ukrepov ter kontrolo njihovega
izvajanja.

6.1. Splosno

s Zaposleni so dolzni o vsaki nepravilnosti, ki ogroZa Zivljenje in zdravje ali premozenje,
obvestiti vodstvo podjetja. To velja tudi za primere, Ce izginejo ali se poskodujejo
varnostne nalepke — nalepke za smeri izhodov gasilni aparati ali druga oprema.

o Oprema, naprave in druga sredstva varstva pred pozarom morajo biti vedno prosta in
dosegljiva.

» Vsako uporabo opreme, naprav in sredstev za varstvo pred pozarom in gasenje je treba
takoj sporociti ogovornim osebam oziroma vodstvu.

» Dostopi do gasilsko tehni¢nih sredstev, elektro omaric in poZarno nevarnih prostorov
morajo biti vedno prosti.

» Po konCanem delu oseba, ki zadnja zapusti prostor, pregleda in ukrene vse, da v
prostoru ni nevarnosti za nastanek pozara, ali druge nesrece.

6.2. Ukrepi varstva pred pozarom, ki jih zahtevajo delovne
razmere

6.2.1. lzvajanje ukrepov iz varstva pred pozarom za zaposlene

o Delo je potrebno opravljati s tolikdno pazljivostjo, da ne pride do pozara. Pred zapustitvijo
delovnega mesta se je potrebno prepri¢ati, da ne obstaja nobena moznost za nastanek
pozara.

» Upostevati je potrebno vsa navodila, opozorila in oznake za pozarno varnost v vseh
prostorih objekta.

e Pri vzdrZzevanju, adaptacijah in popravilih je potrebno zagotoviti izvajanje del na tak
nacin, da se ne povzroci pozar ali eksplozija.

» Odstraniti je potrebno vse odpadke na mesta, ki so zato doloéena.

» Po konCanem delu je potrebno izkljuCiti vse nepotrebne elekiricne naprave ter
razsvetljavo.

6.2.2. Prepovedi

V vseh prostorih je prepovedano:

» nenamensko uporabljati sredstva za gasenje,

» uporabljati dodatna grelna telesa v prostorih objekta, brez dovoljenja odgovorne osebe
ter izvedbi vseh pozarnovarnostnih ukrepov,

» uporabljati grelna telesa za potrebe kuhanja ali tople priprave hrane in pijace izven za to
namenjenih prostorov,

» kaditi v vseh obravnavanih prostorih, razen izven objekta ter terase gostinskega lokala.

» stresati pepel iz pepelnikov v okolici objekta v plastiéne kose ali v koSe za odpadni papir.
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6.2.3. Zagotavljanje Cistoce

Delovna mesta morajo biti Cista in urejena. Odpadne in gorljive snovi se morajo redno
odstranjevati, na za to doloena mesta izven objekta. KoSe za smeti je potrebno redno
prazniti.

Odpadke je potrebno zbirati lo€eno ter jih redno odstranjevati na za to doloCena mesta ali
predajati pooblasenim podjetjem za tovrstne odpadke.

6.2.4. Uporaba odprtega ognja — pozarna straza

Uporaba odprtega ognja v obravnavanih prostorih ni dovoljena. izjemna uporaba odprtega
ognja (npr. varjenje, brusenje, lotanje...) je dopustna ob soglasju zastopnika in ob zagotovitvi
pozarne straze. PozZarno strazo lahko opravlja le za to usposobljena oseba. Pozarna straza
se mora izvajati, dokler traja poveCana pozarna ogroZenost.

6.2.5. Uporaba elektri¢nih grelnikov in kuhalnikov

e Uporaba prenosnin elektricnih grelnin teles ni dovoljena, razen c¢e so izpolnjeni vsi
pozarnovarnostni pogoji ter po predhodnem dovoljenju zastopnika.

e Uporaba grelnih teles za potrebe kuhanja, pripravo tople hrane in pijace je v
obravnavanih prostorih prepovedana, razen v za to namenjenih prostorih (€ajna kuhinja,
tocilni pult).

e Po koncani uporabi in ob zapustitvi delovnega mesta se mora delavec zanesljivo
prepricati, da je grelno telo zanesljivo izklju¢eno.

e \/sa grelna telesa je potrebno pregledovati v predpisanih periodah s strani odgovornih ali
pooblascenih institucij.

6.3. Ukrepi varstva pred pozarom, ki jih zahtevajo delovne
razmere za obiskovalce in stranke

Napotki in ukrepi pomembni za obiskovalce in stranke so dolo¢eni v navodilih za primer
pozara ter v izvlecku pozarnega reda, ki je namescen na vidnih mestih v obravnavanih
prostorih.

6.3.1. Vstop v objekt

e Obiskovalci in stranke morajo biti seznanjeni z ukrepi varstva pred pozarom na obmogéju
objekta.

e Na vidnih mestih morajo biti namescene (dovolj velike) oznake smeri evakuacije in
evakuacijski izhodi iz objekta.

¢ Intervencijske in evakuacijske poti, hodniki, prehodi, stopnis¢a, gasilna sredstva ter
naprave morajo biti vedno proste (poskrbite, da jih ne zasedete oz. zalozite ali
zaparkirate).

e \ objekiu je prepovedana uporaba odprtega plamena, nevarnih snovi in pirotehniénih

izdelkov.

Dosledno je potrebno upostevati prepovedi kajenja.
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6.3.2. lzvajanje del

Pri vzdrzevanju, remontih, popravilih je potrebno zagotoviti izvajanje del na tak nacin, da se
ne povzroCi poZar ali eksplozijo. Vzdrzevalna in rekonstrukcijska dela se smejo priceti Sele
po podpisu pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih.

V primeru opravljanja vroéih del (varjenje, plamensko varjenje, lotanje in delo z orodjem, ki
pri uporabi povzroéa iskrenje in segrevanje ) se mora pred zacetkom del pridobiti dovoljenje
za izvajanje pozarno nevarnih del ter zagotoviti pozarno strazo. Dovoljenje izda zastopnik, ki
odredi tudi potrebne pozarno - preventivne ukrepe za varno izvajanje del.

Dovolilnica za varjenje, plamensko varjenje, lotanje in delo z orodjem, ki pri uporabi povzroca
iskrenje in segrevanje je priloZzena v prilogi priCujo¢ega pozarnega reda, prav tako pa tudi
opomnik preventivnih ukrepov za pozarno strazo pri opravljanju vroc€ih del.

6.3.3. Nevarne snovi

\/nos nevarnih snovi v obravnavane prostore ni dovoljen, razen ¢e so predhodno organizirani
vsi potrebni pozarno varnostni ukrepi, ki so potrebni za posamezno snov. O vnosu nevarnih
snovi mora biti obvezno obves&en zastopnik ali druga odgovorna oseba.

7. UKREPI ZARADI NEVARNOSTI EKSPLOZIJE, GORLJIVIH
ODPADKOV, ELEKTRICNIH IN DRUGIH VIROV VZIGA

7.1. Ukrepi v pozarno nevarnih prostorih

7.1.1. Ukrepi v prostoru strojnica prezracevanje

PrezraCevalne naprave (klimat, razvodi, itd,... morajo biti grajene in vzdrzevane v skladu s
predpisi in navodili proizvajalcev, uporabljiene pa tako, da ne pride do pozara ali eksplozije. V
prostoru strojnice prezraevanja se ne smejo shranjevati vnetljive snovi in tekocine ter lahko
gerljivi materiali. V neposredni blizini prezracevalne naprave se ne smejo nahajati gorljivi
materiall.

Okolica prezraevalnih elementov mora biti vedno ociSCena ter prehodna. Vsi prezracevalni
elementi morajo biti izvedeni v skladu s predpisi in pogoji, ki ustrezajo zahtevam varstva pred
pozarom objekia.

7.1.2. Ukrepi v prostoru z razsmerniki in DC elekiro omarica

Upostevati navedila in opozorila pozarnega naérta za sonéno elektrarno na Sportni dvorani
§t.. 39-02/12-PN z dne februar 2012. Obstaja nevarnost za gasilca pri gasenju prostora z
vodo.

7.2. Ostali ukrepi varstva pred poZzarom

7.2.1. Orodja, priprave in naprave
e Redno jih je potrebno vzdrZzevati oziroma Cistiti.
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e Popravila in vzdrZzevalna dela sme opravijati le strokovno usposobljeno osebje.

o Delovna oprema mora biti izvedena tako da ne predstavija nevarnosti za nastanek
pozara.

e Uporabljajo se lahko le v skladu z namenom in navodili proizvajalca.

» Imeti morajo zahtevano spremljajoco dokumentacijo.

7.2.2. ElektriCne naprave, elektroinstalacija, elektri¢ni prikljucki in
ozemljitve

» Elektricne naprave, elektroinstalacija, elektriéni prikljucki in ozemljitve morajo biti
izvedene v skladu s tehni¢nimi predpisi tako, da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek
pozara ali eksplozije.

» Pregledi in meritve elektri¢nih naprav, elektroinstalacij, elektricnih prikljuékov in ozemljitev

se morajo opravljati v rokih, ki jih dolocajo veljavni predpisi.

Svetila pri katerih so mozne mehanske poskodbe morajo biti ustrezno zaséitene.

Razdelilne elektricne omarice morajo biti zaprte, ustrezno oznaéene in vedno dostopne.

ElektriCne omarice ni dovoljeno zalagati s predmeti ali materiali.

Menjava varovalk je dovoljena le strokovno usposobljenim delavcem.

Glavna elektri¢na stikala morajo biti vedno dostopna ter ustrezno oznaéena.

8. ODSTRANJEVANJE GORLJIVIH SNOVI, KI NISO POTREBNE
ZA NEMOTEN POTEK DELA 1Z POZARNO OGROZENIH
PROSTOROV

» Iz vseh prostorov je potrebno sproti odstranjevati material in opremo, ki lahko povzrodi
pozar ali ga §iri — mastne krpe, lahko vnetljiv in vnetljiv material.

e Vnetliivo embalaZo je potrebno sproti odstranjevati z delovnih povrsin na predvidena
zbirna mesta za odpadno embalazo.

e Odsluzene odvecne gorljive snovi (kot je pohistvo) se odstranjujejo sproti — s strani
pooblasCenih organizacij oziroma se odstranijo ob lokalnem odvozu kosovnega
materiala.
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9. UKREPI ZA VARNO EVAKUACIJO IN HITRO INTERVENCIJO

Hodniki in morajo biti oznageni z nalepkami ali tablami, ki oznacujejo izhod v sili oziroma
smer umika iz stavbe v primeru pozara, na njih pa ne smejo biti ovire, ki bi lahko zozile
evakuacijsko pot. Naprave iz gorljivih mas ne smejo biti prisotne na hodnikih, stopniscih
oziroma na evakuacijski poti.

Vsi izhodi in zasilni izhodi morajo biti primerno oznaceni ter biti v vsaki neugodni situaciji
prehodni, kar pomeni, da morajo kljuéi za odpiranje vrat biti v blizini oziroma se morajo
nahajati v posebnih omaricah s steklom pri vratih. Ce so na evakuacijskih poteh vgrajena
avtomatska elektronska vrata, morajo ta biti grajena tako, da jih je mozno odpreti tudi rocno
oz. da se v primeru prekinitve el. toka samodejno odprejo. Izhodna vrata ne smejo biti
zaloZena. Prav tako ne smejo biti zalozena gasilna sredstva, elektro omare. Vsa gasilna
sredstva morajo biti na vidnem mestu in pravilno oznacena.

V primeru evakuacije morajo zaposleni izklopiti elektriko ter se skupaj z ostalimi osebami
evakuirati iz objekta. Evakuiranci se zberejo na dogovorjenem zbirnem mestu.

Intervencijske (dostopne) poti in povrsine za gasilsko intervencijo (postavitvene cone za
gasilce) ob objektu morajo biti ustrezno oznacene, vedno proste in urejene po predpisin.
Parkiranje na teh povrsinah ni dovoljeno.

Evakuacija se izvaja po naslednjem principu:

» Vsi prisotni v objektu se evakuirajo skozi glavni vhod/izhod izven objekta.

» Vsi prisotni v objektu, ki se NE MOREJO EVAKUIRATI NA PROSTO, ostanejo v svojih
prostorih in preko oken opozorijo re$evalce nase. Evakuacija teh ljudi se izvede v skladu
z nadrtom vodje intervencije (reevanje z lestvijo, dvizno ko3aro, vstop gasilcev v objekt,
namestitev drée,...).

10. PODATKI O PREDVIDENEM STEVILU UPORABNIKOV

Prigakovano maksimalno $tevilo ljudi v objektu SPORTNA DVORANA znasa do 400 oseb.

Pricakovano maksimalno &tevilo ljudi vkljucuje tako zaposlene kot tudi obiskovalce oz.
stranke v obravnavanih prostorih.



11. OPREMA, NAPRAVE IN DRUGA SREDSTVA ZA VARSTVO
PRED POZAROM

11.1. Gasilniki

Obravnavani prostori so opremljeni z roénim gasilnimi aparati na prah in na CO,. Stevilo
gasilnikov v obravnavanih prostorih mora biti skladno s Pravilnikom o izbiri in namestitvi
gasilnih aparatov (Ur. I. RS §t. 67/2005).

Gasilniki morajo biti names&eni tako, da je glava roénega gasilnika z mehanizmom za
aktiviranje na visini od 80 do 120 cm od tal, dostopi do gasilnikov morajo biti Siroki najman;
0,70 m in vedno prosti. Oznaceni morajo biti v skladu s standardom SIST 1013.

Gasilniki morajo biti vzdrzevani v skladu z navodili proizvajalca, redno kontrolirani in vedno v
brezhibnem stanju. Vzdrzevanje gasilnikov opravi 1 x letno pooblaséeni serviser.

Uporaba gasilnikov:

GASILA GORLJIVA SNOV
GASILNIKI NA Za gasenje: trdnih gorljivih snovi (A), (les, karton, papir, koZa, seno,
PRAH (S) guma itd.

Za gasenje: vnetljivih tekocin (B), (bencin, $pirit, aceton, eter)
Za gasenje: pozarov plinov (C), (propan, butan, acetilen, vodik)
Za gasenje: poZarov na elektriénih napravah do 1000 V, z oddaljenosti

najmanj 1 m.
GASILNIKI  NA Za gaSenje: vnetljivih tekocin (B), (bencin, $pirit, aceton, eter).
OGLJIKOV Za gasenje: pozarov plinov (C), (propan, butan, acetilen, vodik)
DIOKSID (COy) Za gasenje: pozarov na elektriénih napravah do 1000 V, z oddaljenosti
najmanj 1 m.

Uporabljamo jih predvsem tam, kjer ne Zzelimo imeti nobenih ostankov
gasilnega sredstva.

V primeru uporabe ve¢ gasilnikov na CO, v manjsih, zaprtih prostorih,
moramo biti pozorni na nevarnost zadusitve.

11.2. Hidrantno omrezje

V objektu so namescen notranji zidni hidranti z gibljivo cevjo. Hidrantno omrezje mora biti
redno vzdrzevano in vedno v brezhibnem stanju. Hidrantne omarice morajo biti opremljene s
predpisano opremo, redne kontrolirane in vedno v brezhibnem stanju. Hidranti morajo biti
predpisano oznaceni, dostopi morajo biti iroki najmanj 0,70 m in vedno prosti.

Nadzor oziroma kontrolni pregled se opravlja najmanj enkrat letno. Kontrolni pregled opravi
1x letno fizi€na ali pravna oseba, ki izpolnjuje s predpisom doloéene pogoje in s katero ima
druzba sklenjeno pogodbo o vzdrzevanju hidrantov.
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11.3. Sistem aktivne pozarne zascite

V obravnavanih objektih so vgrajeni sistemi aktivne pozarne za3cite. Vgrajeni sistemi aktivne
pozarne zascite so:
» Varnostna razsvetljava

Za vgrajene sisteme aktivne poZarne zaSlite je potrebno pridobiti potrdilo o brezhibnem
delovanju, ki ga na podlagi pregleda in preizkusa ter ugotovljenem brezhibnem stanju izda
poobla&ena institucija. Rok veljavnosti potrdila je 2 leti za varnostno razsvetljavo.

11.4. Strelovodne, elektricne in druge instalacije

Vse instalacije morajo biti izvedene skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter projektno
dokumentacijo. Elektriéne, strelovodne, vodovodne, kanalizacija ter druge napeljave, morajo
biti izvedene tako, da ne predstavijajo nevarnosti za pozar.

Strelovodne napeljave, ozemljitve in galvanske povezave je potrebno redno vzdrzevati ter
opravljati periodiéne preglede in preizkuse po udaru strele, po vsaki predelavi ali popravilu
oziroma periodi¢no vsake stiri letal

11.5. Nacrii evakuacije

V obravnavanem objektu morajo biti na vidnih mestih name8ceni nalrti evakuacije z
graficnim prikazom situacije objekta in delov objekta s podatki, ki prikazujejo moznost
urejenega gibanja oseb na varno mesto ob pozaru ali drugi nevarnosti.

11.6. Pozarni nacrt

Za obravnavane prostore mora biti izdelan pozarni naért z grafiénim prikazom situacije
objektov z oznadéenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in
aktivno pozarno zaséito. Uporabnik objekta mora en izvod podpisanega pozarnega nacrta
izroditi gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko sluZbo na obmocgju objekta.

11.7. Opozorilni napisi in oznake

Znaki za opozorila, nevarnosti ali prepovedi morajo biti jasno vidni, nezakriti ter redno
vzdrzevani. Obledele, poskodovane ali nejasne oznake je potrebno zamenjati z novimi.
ega nacrta izro¢iti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko sluzbo na obmocju objekta.
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12. NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU POZARA

Navodilo za zaposlene

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost pozara ali eksplozije, mora nevarnost odstraniti,
Ce to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge. O dogodku mora obvestiti odgovorne
osebe.

Naloge zaposlenih v primeru poZara so:
o Ce opazi pozar, mora takoj obvestiti ostale zaposlene oziroma odgovorne osebe,
o zacetni poZar poskuda pogasiti po svojim moceh, €e to lahko stori brez nevarnosti
zase in za druge,
o Ce zaCetnega poZara ni moé pogasiti, mora takoj obvestiti najblizjo gasilsko enoto,
center za obvescanje ali policijsko postajo.

Pomembne telefonske stevilke za obvescanje so:
o Center za obve§canje (gasilci, reSevalci): 112
o Policijska postaja: 113

Javljanje pozara mora biti razloéno, razumljivo in mora vsebovati naslednje todne podatke:
KJE GORI (to¢ni podatki o lokaciji objekta v katerem je nastal pozar)

o KAJ GORI (podatki o objektu, ali so prisotne nevarne snovi, ki gorijo)

o OBSEG POZARA

o ALI SO NA KRAJU POZARA OGROZENA CLOVESKA ZIVLJENJA

PODATKI O PRIJAVITELJU POZARA (ime in priimek)

0]

O

Prostor, ki ga je zajel pozar je potrebno zapreti, da se ¢im bolj prepredi izhod dima na
evakuacijske poti. Ob evakuaciji je potrebno izkljuciti elektriko v ogroZenem pozarnem
sektorju (stori odgovorna oseba ali zaposleni, ki je najblizji glavnemu stikalu).

V primeru pozara je potrebno poskrbeti za varen in organiziran umik ogrozenih ljudi.
Posebno so v nevarnosti ljudje, ki so najbolj oddaljeni od izhodov na prosto. V primeru da
vozila zapirajo intervencijske poti za gasilska vozila, je potrebno poskrbeti za njihov takojsnji
umik.

Zbirno mesto za zaposlene, stranke in obiskovalce je na asfaltiranem igri§éu ob dvorani v
zadostni oddaljenosti od objekta. Toc¢na lokacija zbirnega mesta je oznadena na naértih
evakuacije. Ob pozaru se ni dovolieno zadrzevati v neposredni blizini ogrozenega objekta
zaradi nevarnosti padcev predmetov in stekla ter morebiti parkiranih avtomobilov, ki bi lahko
postali eksplozivno telo, &e jih zajame ogen;. Zadrzevanje ob objektih tudi ni dovoljeno zaradi
onemogocanja intervencije gasilcev.

Med in ob zakljuéku evakuacije je potrebno preveriti ali so vsi zaposleni in stranke zapustili
ogroZene dele objekta, razen tistih, Ki sodelujejo pri gasenju. Za kontrolo evakuacije gostov
skrbijo zaposleni oziroma odgovorne osebe. Preverjanje evakuirancev se izvaja s
preverjanjem Stevila oseb v objektu in dejansko evakuiranih (velja za zaposlene) ter fiziénim
preverjanjem prostorov — kontrola ogroZenih delov objekta (velja za goste in stranke).

Naloge in odgovornosti zaposlenih in ostalih (pedagoskih delavcev,

odgovornih oseb najemnikov prostorov) za ravnanije po pozaru:

e Zagotoviti je potrebno poZarno strazo, ki mora trajati toliko ¢asa, dokler obstaja nevarnost
Za ponovni vzig.

* Prostor je potrebno temeljito prezraditi ter odstraniti posledice pozara.
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15.1. KONTAKTNI PODATKI OSEB S POSEBNIMI ZADOLZITVAMI

IN POOBLASTILI
Ime in priimek (naziv) / podjetje Funkcija Telefon
Janko Jazbec Zupan 017591120

Tabelo potrebno dopolniti s kontaktnimi podatki. V primeru sprememb je potrebno tabelo popraviti ali dopolniti.

15.2. KONTAKTNI PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH ZA
ZACETNO GASENJE IN IZVAJANJE E VAKUACIJE

SR Ime in priimek odgovorne osebe za
Podjee zaCetno gasenje in izvajanje evakuacije Irlefon
Osnovna $ola Horjul (do 16 ure) Rafko Plestenjak 041721 278

Tabelo potrebno dopolniti s kontaktnimi podatki. V primeru sprememb je potrebno tabelo popraviti ali dopolniti.
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415.3. KONTAKTNI PODATKI O ODGOVORNIH OSEBAH
NAJEMNIKOV PROSTOROV TER POTRDITEV SPREJEMA

POZARNEGA REDA

Podjetje

Odgovorna oseba (Ime in
priimek, funkcija)

Telefon

Podpis odgovornih
oseb*

* Odgovorna oseba posameznega najemnika pr
Tabelo potrebno dopolniti s kontaktnimi podatki.

ostorov s pedpisom potrdi sprejem pri€ujocega pozarnega reda.
\ primeru sprememb je potrebno tabelo popraviti ali dopolniti.



IZVLECEK POZARNEGA REDA

SPORTNA DVORANA PRI 08 HORJUL
Solska ulica 44, 1354 Horjul

1. ORGANIZACIJA - odgovorne osebe: Tel.:

Zastopnik (Zupan ob¢ine Horjul): Janko Jazbec 01 7591 120 (tajnistvo)
Ravnatelj Sole (v ¢asu obratovanja OS Horjul) 01 7500 220 (tajnistvo)
Predvideno najvecje Stevilo uporabnikov v objektu: do 400 oseb

Morebitne nepravilnosti, kréitve in okvare, ki vplivajo na pozarno varnost v objektu sporogite odgovorni osebi.

2. PREVENTIVNI UKREPI

Prepovedana je vsakrsna
uporaba odprtega ognja brez
dovoljenja odgovorne osebe
- izdaja dovolilnice za t.i.
vroca dela.

V objektu so za gasenje
namesc¢eni zidni hidranti.
Lokacija je razvidna iz naértov
evakuacije.

Za gaSenje zacetnih pozarov so
v obravnavanih prostorih
namescéeni ro¢ni gasilni aparati.

Prepovedano je kajenje v
vseh prostorih.

o Vsi, ki se zadrzujejo v objektu so dolzni upostevati dolocila tega izvlecka pozarnega reda. Vsak
je dolZzan ravnati tako, da ne povzro¢a nevarnosti za nastanek pozara ali druge nesrede.

o Ob zaklju¢ku delovnega ¢asa morajo zaposleni ali najemniki prostorov izkljuéiti elektriéne
porabnike ter elemente, ki predstavljajo nevarnost pozZara.

o Za izvedbo vzdrZevalnih ali adaptacijskih del, mora izvajalec pred zadetkom del, pridobiti
dovolienje za izvajanje del, opomnik ter navodila, ki mu jih izroéi odgovorna oseba.

o Evakuacijske in ostale poti v obravnavanem objektu in izven njega morajo biti stalno proste v
celotni Sirini. Vrata na evakuacijskih poteh ne smejo biti blokirana.

3. NAVODILA ZA RAVNANJE V PRIMERU POZARA

e Vse prisotne v objektu opozorimo na pozar s V primeru, da pozara ne
pomogjo glasnih vzklikov »POZAR, POZAR...«. 78l morete pogasiti javite na

¢ Takoj pricnemo z reSevanjem ogrozenih ljudi in m—— (€l St. 112 ter posredujte
gasenjem pozara z ustreznim gasilnim naslednje podatke:
sredstvom. -  KDO KLICE

o Osebe, ki se nahajajo v ogrozenem delu - KJE GORI
objekta, se takoj organizirano evakuirajo na CENTER ZA - KAJ GORIIN
prosto. OBVESCANJE OBSEG GORENJA

e V primeru, da nam ogenj prepreduje evakuacijo - ALI SO NA KRAJU
iz prostorov se odmaknemo v najbolj oddaljen ke - POZARA
del in posku$amo opozoriti reéevalce. — R — PONESRECENCI

¢ V primeru evakuacije morajo zaposleni izklopiti i ALI OGROZENI
elektriko in zapreti glavno plinsko pipo. 113 LJUDJE

POLICIJA

_ﬁ- ¢ l Ob evakuaciji sledimo zelenim puséicam ter oznakam za izhod in se &im prej
odmaknemo od gore€ega objekta na zbirno mesto.

. OBCINA HORJUL
Zupan O?Eine: anko Jazbec

/;41" F A ,‘JL \

KOMPLAST d.o.o.







15.4. IZVLECEK POZARNEGA REDA

IzvleCek iz poZarnega reda vsebuje podatke o:
e organizaciji varstva pred pozarom

e ukrepih varstva pred pozarom,

¢ navodilih za ravnanje v primeru pozara.

Vsebino izvleCka iz poZarnega reda je treba za posamezna mesta prilagoditi.

lzvlecek iz pozarnega reda mora biti izobesen na vidnem mestu.
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15.5. NAVODILA ZA POSAMEZNIKE

Navodila za osebe, ki se v objektu zadrzujejo obéasno — zunaniji izvajalci del

To navodilo varstva pred pozarom je namenjeno vsem, ki obZasno opravijajo dologena dela v obravnavanih
prostorih. To navodilo mera oseba, ki naroca opravljanje storitev in del izro€iti izvajalcem.

Organizacija varstva pred pozarom, naloge in odgovornosti

Zastopnik je glavna odgovormna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom. Glavne odgovorne osebe
posameznih najemnikov so odgovorne za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom v svojih prostorih. Zaposleni so
odgovorni za izvajane ukrepov varstva pred poZarom.

Vzdrzevalna in rekonstrukcijska dela pri poZarno nevarnih opravilih se smejo priceti Sele po izdaji dovolilnice za
vroca dela (izda zastepnik).

Vsak izvajalec del mora poskrbeti za poZarno-varnostne ukrepe potrebne pri delu, ki ga namerava opravljati. Pri
tem mora upostevati razmere v objektu in prostoru, vrsto del, nagin del ter morebitno prisotnost vnetijivih, lahko
vnetljivih, ali strupenih snovi (trdnih, tekogih ali plinastih). lzvajalec del je odgovoren za morebitno $kodo, ki bi jo
povzroéil z neupetevanjem predpisov o varstvu pred pozarom.

Preventivni ukrepi in postopki za preprecevanje nastanka pozara
e Pred zatetkom del mora izvajalec:
o skleniti pisni dogovor z naroénikom o zagotavljanju varstva pri delu in poZarne varnosti na skupnem
delovidéu, doloditi pravice in obveznosti ter odgovorne osebe,
o pridobiti podatke s poZarnimi lastnostmi objekta in prostorov v katerih bo opravijal dela,
o pridobiti podatke o gorljivosti materialov, izdelkov in nevarnostih, ki lahko nastopajo ob gorenju nevarnih
snovi v prostorih, kjer bo opravljal dela,
o izdelati program del in predvideti poZzarno-varnostne ukrepe ter z njim seznaniti narocnika,
o imeti v bliZini zagoctovljene ustrezne gasilnike in drugo gasilsko opremo,
o zavarovati mesto dela in zagotoviti poZarno straZo, v kolikor je to potrebno (izvajanje vrocih del, varjenje,
uporaba iskrecega orodja in podobno),
o obvestiti naroénika pred dejanskim zadetkom del ter pridobiti dovoljenje za izvajanje vrocih del, kot so
varjenje, spajkanje, delo z iskre¢im orcdjem in podobno.
o Med delom mora izvajalec upoStevati:
o delaje potrebno izvajati na tak nacin, da se ne povzrodi poZar ali eksplozija,
o vzdrzevanje reda in ¢isto&e v vseh prostorih objekta, poskrbeti, da se vse mastne krpe in druge gorijive
odpadke odstranjuje v za to namenjene ognjevarne kovinske posode in nato iz prostora.
»  Po koncanem delu mora izvajalec:
o  urediti, pospraviti in pregledati mesto del, da ni poZarne ali druge nevarnosti,
o zagotoviti poZarno strazo dokler preti morebitna nevarnost za izbruh pozara zaradi opravljenih del ter
o  obvestiti naroénika o zakljugku del.
»  Prepovedi
o prepovedanc je delo varjenja, dela z iskredim orodjem in delo z edprtim ognjem v prostorih, ki niso
namenjena za taka opravila, dokler se ne izvedejo potrebni pozarnovarnostni ukrepi in dobi soglasje od
lastnika objekta oziroma odgovorne osebe,
o izvajalcu in njegovim delavcem je prepovedano kajenje v obravnavanih objektin.

Postopki in naloge v primeru poZara

Ce opazite, da grozi neposredna nevarnost poZara ali eksplozije oziroma opazite pozar morate nevarnost
odstraniti oziroma poZar pogasiti, &e to lahko storite brez nevarncsti zase in za druge. O dogodku morate obvestiti
odgovorne osebe ali zaposlene v objektu.

Ce zatetnega pozara ni moé pogasiti, morate takoj obvestiti najblizjo gasilsko enoto, center za obvescanje ali
policijsko postajo. Pomembne telefonske Stevilke za obves&anje so:
112 — Center za obves&anije (gasilci, resevalci); 113 — Policijska postaja.

Javljanje pozara mora biti razlono, razumljivo in mora vsebovati tone podatke o lokaciji objekta v katerem ie
nastal pozar, podatke o objektu in morebitni prisotnosti nevarnih snovi, obseg pozara, morebitnih ogroZenih
Zivljen] ter podatke o prijavitelju poZara. Nato se umaknite iz objekta na varno mesto.

Postopki in naloge po poZaru

Upostevajte navodila odgovornih oseb cziroma zapoeslenin v objektu in po svojih sposobnostih sodelujte pri
odpravljanju posledic poZara. Po potrebi posredujte vedji intervencije potrebne podatke za sestavo porocila o
intervenciji ob pozaru. Po poZaru se je dovoljeno vrniti na delovno mesto poZara Sele po dovoljenju odgovorne
osebe.




15.6. EVIDENCNI LISTI O REDNEM VZDRZEVANJU, PREGLEDIH,
PREIZKUSIH TER SERVISIRANJU OPREME, NAPRAV

Periodicni pregledi se izvajajo v predpisanih rokih. Kontrolo izvajajo pooblasceni izvajalci
oziroma podjetja. Evidenca se vodi v evidencnih listih na naslednjih straneh. Evidencni listi
so lahko tudi evidenca o izvrSeni kontroli s strani pooblas¢enih izvajalcev.

Zadolzitve in roki pregledov:

St. Naziv evidence Zac_lolz_?nl ce seuplaig Rok
periodi¢nega pregleda | pregleda
1. Periodi¢ni pregled gasilnih aparatov Pooblasceno podjetje 1 x letno
2, Periodi¢ni pregled hidrantov Poobladéeno podjetje 1 x letno
3 Preglgfi in meritve elektriCnih parametrov Pooblaseno podjetie 1xna8
elektricne instalacije let
4. Periodi¢ni pregled strelovodov na objektu Pooblaséeno podjetje L x]r;?astlri
5 Pridobitev potrdlla.o brezhibnem delovanju Pooblagteno podjetje 1x na.dve
varnostne razsvetljave leti
6.
£
8.
| 9.

V pozarni red se vlagajo Evidenéni listi o rednem vzdrzevanju, pregledih, preizkusih opreme,
naprav, vgrajenih sistemov aktivne pozarne zaséite in drugih sredstev za varstvo pred

poZarom.
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15.6.1. EVIDENCNI LIST O PREGLEDIH GASILNIH APARATOV

Zap. Objekt/ Datum Ponovni Datum Ponovni Datum Ponovni
st.: Enota pregleda | pregled | pregleda | pregled | pregleda | pregled

i1

2.

10.

15.6.2. EVIDENCNI LIST O PREGLEDIH HIDRANTOV

Datum Ponovni Datum | Ponovni Datum Ponovni
pregleda | pregled | pregleda | pregled | pregleda | pregled

Zap.

it - Enota / objekt

1.

2.

10.
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15.6.3. EVIDENCNI LIST O PREGLEDIH IN MERITVAH ELEKTRICNE
NAPELJAVE

Zap. Datum Ponovni

& Enota / objekt pregleda pregled Opombe

1.

2.

3.

15.6.4. EVIDENCNI LIST O PREGLEDIH STRELOVODNE NAPELJAVE NA
OBJEKTIH

Zap. Datum Ponovni

a5 Enota / objekt pregleda pregled Opombe

1.

2.

3.
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15.6.5. EVIDENCNI LIST O PERIODICNIH PREGLEDIH VARNOSTNE
RAZSVETLJAVE

Zap. Objekt/ Datum Ponovni

8t.: enota pregleda pregled Spombe

1.

2.

15.6.6. EVIDENCNI! LIST O FUNCIONALNIH PREIZKUSIH YARNOSTNE
RAZSVETLJAVE

Zap.
st.:

Delujejo vse

Datum preizkusa DA/NE

Opombe

1.

2
3
4.
5
6
7,

PRIPOROCILO ZA VZDRZEVANJE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE - FUNKCIONALNI PREIZKUS VARNOSTNE
RAZSVETLJAVE

Funkcionalni preizkus delovanja varnostne razsvetljave naj se opravi najmanj na vsakih 8 mesecev oziroma po navodilih
proizvajalca, kjer se preizkusi éas delovanja svetilk varnostne razsvetljave. Ob preizkusih se akumulatorji izpraznijo in ponovno
napolnijo in tako se bistveno podalj$a Zivijenjska doba NiCd akumulatorjev. Preizkuse lahko opravijajo obratni elektricarj,
vzdrzevalci elektriénih instalacij ali druge pooblag&ane osebe. Vsaka svetilka varnostne razsvetljave naj bo oznaena s svojo
Stevilko tokokroga in zaporedno Stevilko.

Funkcionalni preizkus varnostne razsvetljave je interni preizkus in ne nadomesca pregleda, katerega predpisuje Pravilnik o
pregledovanju in preizkuSanju vgrajenih sistemov aktivne pozarne zaScite (Ur. list RS, 3t. 45/07). Le ta predpisuje redne
preglede varnostne razsvetljave ob zacéetku obratovanja objekta, potem pa vsake dve leti s strani pooblaséene organizacije.

POTEK FUNKCIONALNEGA PREIZKUSA IN KNJIGA VZDRZEVANJA SVETILK .

V elektro omarah se izklopi varovalke, katere so namenjene za zasilno varnostno razsvetljavo. Potem je potrebno pregledovati
delovanje vseh svetilk in zabeleZiti ¢as delovanja le teh. Predviden ¢as delovanja je minimalno 1 ura. V kolikor svetilke ne
svetijo predpisan &as, je potrebno le te popraviti (zamenjati akumulatorje oz. dele v okvari) ali pa svetilke zamenjati z novimi. O
funkcionalnem preizkusu je potrebno voditi zapisnik, kjer se oznacijo oziroma navedejo katere svetilke 3e svetijc predpisan Cas
in katere ne. Seznam preizkusov z datumi preizkusa naj se hranijo v evidenci vzdrzevanja svetilk varnostne razsvetljave.
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15.8. EVIPENC‘NI LIST O SEZNANJENOSTI ZAPOSLENIH S
POZARNIM REDOM

Zap. $t. | Ime in priimek zaposlenega Datum seznanitve Podpis zaposlenega

i

21

3

10.

11

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
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15.9. EVIDENCNI LIST O POZARIH, EKSPLOZIJAH, GASILSKIH

INTERVENCIJAH
Zap. 3 , :
st Podatki o pozaru ali eksploziji
4 Zaporedna Stevilka poZara ali eksplozije v
) tekocem letu
5 Datum in ura nastanka oziroma odkritja
' pozara ali eksplozije
3 Kraj oziroma obmodgje, kjer je nastal pozar ali
' eksplozija
4 Objekt oziroma obmogje, kjer je nastal pozar
' ali eksplozija
5 Kako je bil odkrit poZar (npr. ime in priimek,
' sistem za odkrivanje in javljanje pozara...)
5 Vzrok nastanka poZzara ali eksplozije (npr.
' samovZig, naravni pojav, odprti ogenj...)
7 Nacin povzrocitve poZara ali eksplozije (npr.
' malomarnost, namerna povzrogitev)
8 Podatki o vgrajenih sistemih aktivne pozarne
) zasCite (Ce so v objektu)
9 Podatki o pogasitvi poZara (npr. gasilnik,
’ hidrant)
10 Podatki o sodelujocih pri gagenju (zaposlenih,
' gasilcih, resevalcih)
11 Stevilo pogkodovanih, mrivih, pogreganin
' (npr. zaposilenih, obiskovalcev, gasilcev)
12. Podatki o nastali $kodi
13 Podatki o intervenciji (zadetek, konec
) intervencije, vodja intervencije...)
14. Ukrepi za odpravo vzroka nastanka poZara
IZPOLNIL: PODPIS ODGOVORNE OSEBE:
Ime in Ime in
priimek: priimek:
Podpis: Podpis:
Kraj: Kraj:
Datum: Datum:
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Navodilo za izpolnievanje obrazca

o V rubriki pod zaporedno $tevilko 4 se navede, ali je nastal pozar na gradbenem objektu, v
naravi, ali na prometnih sredstvin. Ob vsaki kategoriji se poleg osnovne razdelitve
navede tudi vrsta objekta (npr. proizvodni prostor, skladisce, poslovna stavba, gostinski
obrat), vrsta poZara v naravi (npr. gozd, park, travnik, smeti&ce) ali vrsta prometnega
sredstva (npr. osebno vozilo, tovorno vozilo, viak).

» \ rubriki pod zaporedno $tevilko 5 se navede, ali je pozar odkrila oseba (navede se ime
in priimek, &e sta znana) ali naprava za javljanje pozara (navede se katera).

o\ rubriki pod zaporedno $tevilko 6 se navede vzrok nastanka pozara. Pozar je lahko
nastal zaradi samovziga, naravnega pojava (strela), cigaretnega ogorka, odprtega ognja,
ognjié&a, iskre, kratkega stika, poSkodbe ali okvare sredstev, opreme ali strojev, brusenja
ali varjenja, eksotermnih reakcij, elektriénih ali grelnih naprav ali aparatov,
preobremenjenosti elektriénin  vodov, gradbenih ali konstrukcijskih pomanijkljivosti,
eksplozije. Navede se tudi, ali o vzroku nimamo pedatka oziroma je vzrok neznan.

o V rubriki pod zaporedno $tevilko 7 se navede nacin povzroitve poZara. PoZar se lahko
povzroéi zaradi malomarnosti, namerne povzrogitve, otrodke igre, naravnega pojava ali
pa ga povzrodi Zival. Navede se tudi, ali o nainu povzrogitve ni podatka oziroma je nacin
neznan.

» V rubriki pod zaporedno $tevilko 8 se navede vrsto, proizvajalca in tip vgrajenega sistema
aktivne pozarne zadlite ter Stevilko in datum potrdila o brezhibnem delovanju tega
sistema.

e V rubriko po zaporedno stevilko 9 se navede s katero opremo (npr. ro¢ni gasilnik,
hidranti) in s katerim sredstvom (npr, voda, prah, pena) je bil poZar pogasen.

sV rubriki pod zaporedno Stevilko 10 se za vsako kategorijo navedejo $teviléni podatki o
sodelujoih pri gasenju (npr. __zaposlenih, __poklicnih gasilcev, __prostovoljnih gasilcev,
__drugih redevalcev).

» V rubriki pod zaporedno Stevilko 11 se navede, koliko zaposlenih, gasilcev, redevalcev
ter ostalih je bilo ob poZaru poskodovanih, mrivih ali pogresanih.

» V rubriki pod zaporedno Stevilko 12 se navede neposredna materialna $koda v evrih. Ce
materialne &kode ni, se napise "brez §kode".

oV rubriki pod zaporedno 3tevilko 13 se navede, kdo je vodil intervencijo, ¢as trajanja
intervencije ter $tevilo sodelujoéih gasilskih in drugih resevainih enot.

s\ rubriki pod zaporedno $tevilko 14 se navede, katere preventivne in druge ukrepe je
treba izvesti za prepreditev nastanka pozara.

15.10. KONTROLNI LISTI

Lastnik ali uporabnik objekta oziroma oseba, ki jo za izvajanje ukrepov varstva pred
pozarom, v skladu s predpisi, lastnik ali uporabnik objekta pooblasti, doloi nacin in
pogostost kontrolnih pregledov, pri katerih se ugotavlja stanje opreme, naprav in sredstev za
varstvo pred pozarom, vgrajenin sistemov aktivne pozarne zadlite ter izvajanje ukrepov
varstva pred pozarom (Pravilnik o poZarnem redu Ur.l. RS, $t. 52/2007).

Ustreznost kontrolnega pregleda se vpisuje v kontrolni list na naslednji strani. Kontrolni list se
lahko priredi in dopolni trenutnim razmeram v podjetju oziroma ustanovi. Kontrolni list je
potrebno ustrezno o3tevilciti, ¢e vodi evidenco ve¢ zadolzenih delavcev (npr. St
kontrole/zaporedna Stevilka lista). List se mora redno vlagati v arhiv k pozarnem redu.

Kontrolni pregled se izvaja v predpisanih rokih (2 X letno). Kontrolo izvaja odgovorna oseba
oziroma oseba, ki jo pooblasti zastopnik.
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KONTROLNI LIST

Objekt:

Organizacijska enota (OE):

Datum: Ura:

Kontrolo izvedel:

Kontrolni list $tevilka: Vodja OE:
Kontrolni list: Kontrola ugotavijanja stanja opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred
ozarom
Opombe
(ukrepi v primeru nepravilnosti)
Zap. Stanje opreme, naprav in sredstev za | Ustreznost g rprlzzﬁggmz;rztcjap?aafngmake
% varstvo pred pozarom ter izvajanja (da, ne, 51
B ukrepov varstva pred pozarom delno) o . NECin BUgrEve Napake
© odgovorni za odpravo hapake
© rok za odpravo napake
o predvideni nadomestni ukrepi
1. Oznaclbe evakuacijskih poti
Prehodnost in dostopnost evakuacijskih
2.
poti
Prehodnost in dostopnost dovoznih in
8, postavitvenih povrsin za gasilce in
reSevalce
Namescenost, zapeéatenost in
4, dostopnost gasilnih aparatov ter
hidrantov
g lzveden periodicni pregled gasilnih
‘ aparatov in hidrantov
Namescenost oznak gasilnikov,
8. hidrantov, roémhjavljalmkov alarmnih
siren
vé Names&enost oznak elektriénih omaric
' in prost dostop
Namescenost izvletkov poZarnega reda
8. ter nacrtov evakuacije ter podpis
odgovorne osebe
9 lzvedeni periodiéni pregledi in meritve
' elektri¢nih instalacij
10 lzvedeni periodi¢ni pregledi in meritve
~_| strelovodnih instalacij
Pridobliena potrdila o brezhibnem
11. | delovanju sistemov aktivne pozarne
zasctite
12 Vizualni pregled prostorov — splogno
© | stanje
13. | Drugo:
14. | Drugo:

lzvod kontrolnega lista vlagati kot prilogo poZarnemu redu.

Kontrolni list izpolnil:

Podpis :
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15.11. OPOMNIK ZA POZARNO STRAZO PRI VARJENJU, UPORABI
ODPRTEGA PLAMENA ALl ORODJA, KI POVZROCA
ISKRENJE IN SEGREVANJE

Pri varjenju ali drugih delih z uparabo odprtega plamena zli snopa isker nastajajo nevarnosti za vZig gorljivih materialov.
Vzig in razvoj gorenja sta odvisna cd cddaljenosti gorljivega materiala, njegove vnetljivosti in gorfjivosti. Kot vzporeden
vpliv pa je tudi odvajanje oziroma ne odvajanje nastajajote toplote iz mesta dela oziroma iz prostora.

s  preglejte strop, stene in tla iz kakénega materiala so: gorljiv / negorljiv
»  gorljive materiale zagitite z negorljivimi
» ugotovite, kakdne so moznosti vpliva opravijanja predvidenega dela na gorljive snovi —
materiale v drugih prostorih
»  pridobite si pisno dovoljenje za vroca dela
PRED poskrbite za poZarno strazo, ves cas vrodega dela in $e po konéanem delu mozZnost
ZACETKOM naknadnega / skritega poZara
DELA poskrbite za prisotnost prenosnih gasilnih aparatov ali drugih gasilnih naprav
iz delovnega prostora odstranite vse nepotrebne in gorljive materiale ali naprave
poskroite, da se iskre, ki nastajajo pri vrocih delih ujamejo
zavarujte elektriéno napeljavo ali drugo strojno napeljavo
preprecite prenos toplote preko napeljav, ventilacij in drugih materialov
poskrbite za prezracevanje na mestu vroéih del

@ |9 e 2 o © ©

opravljanje nadzora na mestu dela in po prostoru nad pcjavom stranskih uginkov, ki nastanejo
pri delu varjenja ali upcrabe plamena oziroma nastajajocih isker

MED DELOM » &e pride do vZiga gorljivega materiala, ogenj hitro in udinkovito pogasite

» v primeru, da se pcjavi problem prenosa toplote prek materialov v obdelavi v drug prostor v
takéni koligini, da je nevarnost za vzig, zahtevajte prekinitev dela za toliko ¢asa, da se prenos
toplote prekine

s preglejte mesto dela in ugotovite, da ne obstajajo nevarnosti pa opravljenem delu, ki bi lahko
povzrodile pozar, eksplozijo ali drugo nesreco

PO KONGAMEM | »  preglejte tudi sosednje prostore, na katere je lahko imelo delo indirekten vpliv na nastanek
DELU pozara, eksplozije ali druge nesrece

s pospravite sredstva za gadenje na svoje prejdnje mesto

s v primery, da je bilo za delo upcrablienc dovolienje za delo z odprtim ognjem, ga podpisite

15.12. DOVOLILNICA ZA VARJENJE, PLAMENSKO VARJENJE, |
| OTANJE IN DELO Z ORODJEM, Ki PRI UPORABI POVZROCA
ISKRENJE IN SEGREVANJE

Naroénik pozarne Nazly: -
= Naslov:
straze
Odgovorna oseba:
Naziv:
lzvajalec poZarne siraze | Naslov:
QOdgovorna oseba:
Vrsta pozarno O varjenje O lotanje O rezanje
navamega deld L talienje [ plamensko varjenje
Opravljanje poZarne Ble; - |
straze Datens; i
Cas od - do: \
lzvajalec pozarne straze o pred zadetkom opravljanja pozarne straze
izvede varnostne » med opravljanjem pozarne straze
ukrepe s po konéanih nevarnostih
e Kraj: {
raj in datum dogovora ‘
J 2 g Datum: i
Podpis odgovornih Naro&nik poZarne straZe:
oseb lzvajalec poZzarne straze.
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